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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna SST-1 odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania instalacji elektrycznej 
w budynku Urzędu Gminy Grabica w miejscowości Grabica gmina Grabica. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy 
ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Zakres robót obejmuje: 
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych, 
- wykucie bruzd i wnęk do montażu przewodów, rozdzielnic i puszek 
instalacyjnych, 
- montaż puszek instalacyjnych i przewodów i rozdzielnic, 
- montaż opraw oświetleniowych, 
- montaż łączników instalacyjnych podtynkowych, 
- montaż agregatu prądotwórczego wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 
Roboty towarzyszące: 
- badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej, 
- wywóz materiałów z demontażu. 
Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót. 

1.4. Wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- wykonania elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną, 
- ewentualnej naprawy urządzeń i obiektów nie objętych dokumentacją, 
a uszkodzonych w trakcie budowy, 
- pokrycia wszystkich kosztów powstałych w wyniku uszkodzenia istniejących 
urządzeń i obiektów, 
- wykonania wszelkich badań i prób zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i Polskimi Normami, 
- zapewnienie dozoru mienia na czas robót, zabezpieczenia warunków bhp 
i p.poż., 
- pokrycia ewentualnych kosztów przeglądów i odbiorów przez instytucje takie 
jak: Straż Pożarna, Sanepid, WOD-KAN, Inspekcja Pracy, Dozór Techniczny, 
Rejon Energetyczny itp., 
- pokrycia ewentualnych kosztów przyjęcia odpadów (na wysypisko), wywozu 
zdemontowanych części instalacji, gruzu, utylizacji źródeł światła, itp. 
- oznakowania na własny koszt terenu robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

1.4.1. Zasilanie placu robót 
Zasilanie niezbędne dla potrzeb wykonania robót zostanie zapewnione 
w sposób następujący: 

1.4.1.1. Woda 
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej w budynku 
instalacji wodociągowej. Punkty poboru wody zapewni Zamawiający. Sprzęt 
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niezbędny do korzystania z instalacji wodociągowej zapewni Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
lub zanieczyszczeniem udostępnionych mu przez Zamawiającego punktów 
poboru wody i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na 
własny koszt. 

1.4.1.2. Energia elektryczna 
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej w budynku 
instalacji elektrycznej. Punkty poboru energii elektrycznej zapewni 
Zamawiający. Sprzęt niezbędny do korzystania z instalacji elektrycznej 
zapewni Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem udostępnionych mu przez 
Zamawiającego punktów poboru energii elektrycznej i zobowiązany do 
naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt. 

1.4.2. Przekazanie Terenu Robót 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren 
Robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 

1.4.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
1. Opis techniczny 
2. Rysunek rozmieszczenia instalacji elektrycznych 
3. Przedmiar robót. Podstawą do wyceny robót jest Specyfikacja Techniczna, 
opis techniczny i rysunki. 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po 
podpisaniu umowy, będzie zawierać następujące części: 
1. Opis techniczny 
2. Rysunek rozmieszczenia instalacji elektrycznych 
3. Przedmiar robót. Podstawą do wyceny robót jest Specyfikacja Techniczna, 
opis techniczny i rysunki. 

1.4.4 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacj ą 
Techniczn ą 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są uchybienia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku , gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na 
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niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Robót w okresie 
trwania realizacji prac budowlanych, aż do zakończenia i ostatecznego 
odbioru Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia Terenu Robót nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren wokół wykonywanych robót do 
stanu przed ich rozpoczęciem. 

1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.4.7. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiający. 

1.4.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia. 

1.4.10. Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 



 
 

Strona 6 
Polecenie In żyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej.  
Inne nie wymienione określenia użyte w Specyfikacji należy rozumieć zgodnie 
z definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane. 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenia 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Dostawa materiałów na Plac Robót 
Materiały dostarczone na plac budowy będą podlegać sprawdzeniu przez 
Inżyniera. Na 3 dni przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym 
Inżyniera i zgłosi materiał do sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową 
i jakościową. Materiały będą podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności 
z umową na wykonanie prac oraz projektem technicznym. Do sprawdzenia 
materiałów Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty poświadczające 
zgodność materiałów z wymaganiami umowy, w szczególności dokumenty 
poświadczające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Nie występuje. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prac 
budowlanych w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem prac 
budowlanych w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu prac budowlanych, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 dni przed 
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użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. 

2.7. Minimalne wymagania odno śnie materiałów 
Materiały zastosowane w robotach winny być nowe i stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem dla którego zostały wyprodukowane a wykonawstwo 
odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych 
norm Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Swoje własne 
katalogi lub katalogi swoich dostawców. Za wszystkie wbudowane materiały 
i urządzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej 
lub Projekcie Technicznym. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 

4. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Robót. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu w wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji technicznej, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu, przez Wykonawcę, pod rygorem 
wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Roboty montażowe np. przewodów, puszek instalacyjnych, opraw 
oświetleniowych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producentów 
elementów podlegających montażowi oraz wymaganiami odpowiednich 
aprobat technicznych. Wykonawca jest zobowiązany posiadać na placu 
budowy kopie tych dokumentów i udostępniać je na żądanie Inżyniera. 

5.2. Instalacje elektryczne 
Budowa instalacji elektrycznej w budynku powinna być wykonana zgodnie 
z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i normami aktualnie 
obowiązującymi. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i osprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Jeżeli okaże się to konieczne, na polecenie Inżyniera będą pobierane próbki 
materiałów oraz Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszt tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w Specyfikacji Technicznej, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 

6.4. Badania prowadzone przez In żyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i Robót Z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.        

6.6. Dokumenty robót 
Do dokumentów robót zalicza się: 
- protokoły przekazania Terenu Robót, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Robót w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca zgodnie z warunkami umowy,. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 
z umową. Ilość robót określona będzie w jednostkach zastosowanych 
w przedmiarze i będzie zgodny z wymogami specyfikacji szczegółowych, jeśli 
takie mają zastosowanie. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem.  
Wykonawca każdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji 
Inżynierowi dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujące długość 
inwentaryzowanych elementów robót, na podstawie których obliczono ich 
ilość. 
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7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany podczas obmiaru będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwo 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów 
Obmiary będą przeprowadzane w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy 
w robotach oraz przy zmianie Wykonawcy robót. W uwagi na wynagrodzenie 
ryczałtowe wykonywanie obmiarów do celów rozliczeniowych jest 
bezpodstawne. 

8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
powiadomieniem pisemnym Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w konfrontacji 
z Dokumentacja projektową, Specyfikacją techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 
W ramach odbioru kontroli poddaje się sposób i miejsca mocowania opraw 
oraz natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. 

8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie zawiadomieniem o zakończeniu 
wszystkich robót skierowanym do Inwestora. Odbioru ostatecznego Robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przełożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektową 
i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Z odbioru ostatecznego zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego 
Robót wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie ze Specyfikacja 

Techniczną, 
6. spis atestów, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

wbudowanych materiałów potwierdzony przez kierownika budowy, 
7. atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 
8. oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego (robót) z dokumentacją 
projektową oraz obowiązującymi przepisami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
przełożenie istniejących przewodów oświetleniowych) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń    

11. instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.5. Odbiór ko ńcowy (pogwarancyjny) 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
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9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie instalacji elektrycznych w budynku wg projektu, 
- podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
- wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej. 
10. Dokumenty odniesienia 
- Prawo Budowlane (Dz.U. 03.107 poz. 1016), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych,  
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny  
  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401), 
- Polskie Normy 
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne 
 obiektach budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02; 
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03; 
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Zastępuje PN-92/E-05009/41; 
PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego.  
Zastępuje normę PN-91/E-05009/42; 
PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-
05009/443; 
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
Zastępuje PN-91/E-05009/45; 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje 
PN—92/E-05009/46; 
PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-
05009/47; 
PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473; 
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PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Zastępuje PN-91/E-05009/482; 
PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-
93/E-05009/51; 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Zastępuje PN-93/E-05009/53; 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Zastępuje PN – 92/E – 
05009/537 
PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
Zastępuje PN-92/E-05009/56; 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie odbiorcze. Zastępuje PN-93/E-05009/61 
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; 
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 
dot.uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych 
w układach niskiego napięcia. Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
wymagania i badania. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02; 
PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk.  


